COMISION DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE HUAUTLA,HGO.

CONTROL DE EXISTENCIAS EN EL ALMACEN

CANTIDAD EXISTENTE
CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA. - § puisteNcIA OBSERVACIONES EVIDENCIAS
EQUIPO DE BOMBEO
MOTOR 100HP MARCA US# HO100P-15L- DANADO, EMBOBINADO QUEMADO,
G MODELO FL66, SERIE 701-A14447- REVISION DE BALERO, CARGA Y BALERO
616599-1 C1. ESTABILIZADOR.
CAPOO1 PZA 1 |
, CABEZAL Y TRANSMISION DA{ADO,NECESITA RECTIFICACION
CAPOO2 PZA 1
i TABLERO ARRANCADOR MARCA INSTALADA Y REPARADO EN FUNCION
SIEMENSTIPO JXD6/2XDC CLAVE
A7893000001344/MEX S701 PARA 440 V.
CAP003 PZA 1
| BOMBA TIPO TURVINA DE 100HP SIN DANADA(
DATOS NI MARCA TAZONEZ, IMPULSORES, DIRECTRIZES Y
CAMBIO DE FLECHA MOTRIZ).
"AP0O4 PZA 1




BOMBA TIPO TURVINA DE 100HP MARCA

REPARADO E INSTALADO.

LA BOMBA SE ENCUENTRA EN

AS PUMPS OPERACION Y ES DE DIFICIL ACCESO YA
W)voom PZA QUE TENDRIA QUE DESINSTALARSE PARA
ADQUIRIR LA EVIDENCIA FOTOGRAFICA.
_ COLUMNA DE BOMBEQO Y TRANSMICION SE ENCUENTRA INSTALADA SE ENCUENTRA EN OPERACION Y ES DE
MECANICA DIFICIL ACCESO YA QUE SE TENDRIA QUE
CAPOO6 PZA DESINSTALAR PARA ADQUIRIR LA
EVIDENCIA FOTOGRAFICA.
1 MOTOR 100HP MARCA US N° DE SERIE SE ENCUENTRA DANADO EL
Z212-9006835-0071M EMBOBINADO.
CAP0OO7 PZA
| MOTOR 100HP MARCA US N° DE SERIE ESTA EN FUNCION.
212-9006835-0071M
CAPO08 PZA
TABLERO ARRANCADOR MARCA SIN CONECTAR EN CONDICIONES DE
FRANKLIN ELECTRIC AMS-ATR-ST A OPERAR.
TENCION DEDUCIDA |EC14-24-09582
CAPOO9 PARA 440 V. PZA




TABLERO ARRANCADOR MARCA SIEMENS
VOLTAJE REDUCIDA SERIE AM1-C21-
100000663-42 PARA 440 V.

SIN CONECTAR NUEVO EN CONDICIONES
PARA OPERAR.

CAPO10 PZA
MOTOR DE 75HP MARCA NEMA MOTOR CON DANO EN EL EMBOBINADO. |[MOTOR QUE ACTUALMENTE SE
PREMIUM US MOTORS SERIE ENCUENTRA EN LAS EMPRESAS
T0211713075-0001 M 0001 TECNOBOMBAS Y SE LE ENTREGO EN
COMUN ACUERDO POR PARTE DEL
CAPO11 P
: = AYUNTAMIENTO Y LA COMISION DE
AGUA PARA SU REPARACION QUE IBA A
SER SUBSIDIADA POR EL MUNICIPIO.
i INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRABAJA A 300 AM/VOLT 600V AC. \
MARCA SIEMENS N/S CLAVE JXD6/A
A78930000013 AA/MEX “5701"
CAPO12 PZA
- CONVERTIDOR DE VOLTAJE A 120 VOLTS NO FUNCIONA
SIN DATOS NI MARCA
"AP013 PZA




VALVULA CHECK 6 SIN MARCA MODELO
125F8IA.

NECESITA MANTENIMIENTO

CAPO14 PZA
COPLE CON BRIDAS 6 SIN DATOS NI FUNCIONAL, SOLO REQUIERE
MARCA MANTENIMIENTO
CAPO15 PZA
B COLADOR 6 SIN MARCA NI DATOS FUNCIONAL SOLO REQUIERE
MANTENIMIENTO
CAPO16 PZA
i COLADOR 6 SIN MARCA NUEVA FUNCIONAL
CAPO17 PZA




COPLE DE 6 CON REDUCCION DE 4 CON
LLAVE DE PASO

FUNCIONAL

CAPO18 PZA 1
EQUIPO DE REBOMBEO
BOMBA SIN DATOS NI MARCA DANADA (TAZONEZ, IMPULSORES Y

CAMBIO DE FLECHA MOTRIZ

CAPO19 PZA 1

g BOMBA DE 40 HP SIN DATOS NI MARCA DANADA (TAZONEZ, IMPULSORES Y
CAMBIO DE FLECHA MOTRIZ

CAP020 PZA 1

5 DANADA NECESTA MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

CAPO21 CABEZAL PZA 1




MOTOR US DE 50 HP CON N° DE SERIE

DANADO, EMBOBINADO QUEMADO,

TO211713078-001H 0001. REVISION DE BALERO, CARGA Y BALERO
ESTABILIZADOR.

CAP022 PZA

TABLERO ARRANCADOR DE VOLTAIE A REPARADO E INSTALADO EN

220 V MARCA SIEMENS FUNCIONAMIENTO.
CAP023 PZA
i MOTOR DE 50 HP MARCA REALIANCE DANADO(CAMBIO DE BALERO DE CARGA

ELECTRIC XE DUTY MASTER N° DE SERIE Y BALERO ESTABILIZADOR Y REVICION DE
01MAN38442CO02XY. EMBOBINADO.
CAP024 PZA
b MOTOR DE 50 HP MARCA US N° DE SERIE REPARADO E INSTALADO
A039007103-0039M002.

AP025 PZA




TABLERO ARRANCADOR DE VOLTAIJE A
220V MARCA FLANKLIN EN USO N° DE
SERIE AMS3R-ATR-ST-151-2.

DANADO (AUTOTRANSFORMADOR CON
SOBRECARGA) Y EN LA ACTUAL
ADMINISTRACION SE LE QUITO 2
INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS Y

CAPO26 PZA EL RELEVADOR BIMETALICO PARA
REPARAR EL QUE ESTA EN FUNCION.
i CABEZAL Y TRANSMICION MECANICA INSTALADA EN FUNCION- SE ENCUENTRA EN OPERACION Y ES DE
DIFICIL ACCESO YA QUE SE TENDRIA QUE
CAPO27 PZA DESINSTALAR PARA ADQUIRIR LA
EVIDENCIA FOTOGRAFICA.
, BOMBA TIPO TURVINA DE 50 HP MARCA DANADA (SE ENCUENTRA EN LA CASETA,
AS PUMPS DESARMADA, AS| FUE ENTREGADA POR
LA EMPRESA TECNOBOMBAS)-
CAPO28 PZA
il BOMBA TIPO TURVINA DE 50 HP MARCA BOMBA EN FUNCIONAMIENTO LA BOMBA SE ENCUENTRA EN
AS PUMPS INSTALADA OPERANDO- OPERACION Y ES DE DIFICIL ACCESO YA
“AP029 PZA QUE TENDRIA QUE DESINSTALARSE PARA
ADQUIRIR LA EVIDENCIA FOTOGRAFICA.
) LLAVES ESPANOLAS 15/16
"APO30 PZA BUENAS CONDICIONES




POLIOASTO DE 1/2TONRELADA

CONDICIONES DE USO CON UN POCO DE
DETERIORO.

CAPO31 PZA 1
LLAVES STILLSON DE 48 PULGADAS CONDICIONES DE USO CON UN POCO DE
DETERIORO.

CAPO32 PZA 1
. INYECTOR DE GRASA TRUPER CONDICIONES REGULARES
CAPO33 PZA 1
i FLECHAS DE TRANSMICION VERIFICAR SU FUNCION
“APO34 PZA 15




GABINETE MARCA SIEMENS
CAPO35 PZA 1 INSERVIBLE
GABINETE MARCA WECI
CAP036 PZA 1 INSERVIBLE
| MATERIALES DE OFICINA
i V.42.LAPTOP COLOR ROJA
LUS700C002940311021601
CAASH/CEAA/01 X INSERVIBLE
, V.43.EQUIPO DE SONIDO S/N
CAASH/CEAA/02 INSERVIBLES
X
V.44.ESCRITORIO SECRETARIAL
CAASH/CEAA/04 REGULAR
X




V.45.SILLA SECRETARIAL

CAASH/CEAA/05 DANADO
V.46. COMPUTADORA DE ESCRITORIO
3CR42209KY

CAASH/CEAA/03 REGULAR
V.47.DVD

CAASH/CEAA/06 INSERVIBLE
V.48.IMPRESORA BROTHER DCP T720DW

CAPO42 REGULAR

V.49. ESCRITORIO 1

CAASH/CEAA/09 REGULAR




V.50.ESCRITORIO 2
CAP044 BUEN ESTADO
X
V.51. LAPTOP MARCA ACER
NXGESAL0026161CA517600
CAP045 INSERVIBLE
X

ATENTAMENTE

DIRECTOR DE LA COMISION DE AGUA
POTABLE,ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
HUAUTLA.




